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Photovoltaik
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Thermie
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Photovoltaik für die BWB ?

► Gewinne (mit Hilfe des Energie Einspeise Gesetzes EEG)

► gute fiskalische Abschreibungsmöglichkeiten

► PV unterstützt das Image der BWB als ein 

umweltfreundliches Unternehmen

► aktiver Beitrag zur CO2 Reduktion 

► anteiliger eigener Stromproduzent

► Vielzahl von Betriebsgebäuden und Flächen

bieten gute Voraussetzungen für den Einsatz 

von PV
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Photovoltaik in Zahlen

installierte und prognostizierte PV Leistung 
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[BMU/Photon/DGS]1 Kernkraftwerk ca.1GW

Deutschland ist der weltweit größte PV Markt

Deutschland hat die höchste Konzentration von PV Herstellern
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Voraussetzung

Flächen:

- Dachflächen

- Fassadenflächen

- Freiflächen

Espenhain: 16ha 5MWp auf ehm. Deponie, Quelle: GEOSOL

Wohnhaus in Freiburg, Quelle: Solarfabrik AG
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Eingestrahlte Energiemenge für Berlin kWh/m²a

Jahressumme der Globalstrahlung in Berlin in kWh / m²
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Funktionsweise einer Solarzelle

Ladungstrennung
Rekombination
ungenutzte Photonen-Energie 
Reflexion und Abschattung durch Frontkontakte
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Faustformel: 1 kWp = ca. 10 m² PV-Fläche

Zelltypen
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Direktanschluss zur Volleinspeisung: Der gesamte erzeugte Solarstrom 
wird ins Netz eingespeist. Die PV-Anlage ist ein eigenständiges Kraftwerk 
und völlig unabhängig vom Hausstromnetz.

Netzgekoppelte Systeme

(1) PV-Generator: 
in Reihe und parallel 
verschaltete PV-
Module mit 
Montagegestell 

(2) Gleichstrom-
verkabelung 

(3) Wechselrichter 
(4) Schutzeinrichtungen 

und Zähler
(5) Verbraucher / 

Hausnetz 



23.12.2008 Harry Rauch 11

Vergütungssätze nach dem EEG ab      
2004 Novellierung ab 01.01.2009

EEG-Einspeisevergütung für Solarstrom in Eurocent pro kWh in den 
Jahren 2004 bis 2013 für jeweils neu installierte PV-Anlagen
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EEG Novellierung 2008

vom BMU1

geplantes Inkrafttreten  EEG 1.1.2009

Bericht des BMWI2 zum EEG  

Vorschläge:

► Anhebung der Degression von 5% auf 8%  in 2009,
auf 10% in 2010, ab 2011 9% 

► Einheitliche Degression für 
Dachanlagen und Freiflächen

1) BMU Bundesministerium für Umwelt Naturschutz und Reaktorsicherheit

2) BMWI Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
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► der Beschluss für das neue EEG 2009 bedeutet eine Absenkung um   
ca. das Doppelte gegenüber dem EEG 2004

Vergütung

Novellierung EEG Vergleich alt 5% Degression zu 
8 % in 2009, 10% in 2010 und 9% ab 2011

für 30 kWp Dachanlagen
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Photovoltaik Filterhalle WW Tegel

3D Abb. Firma elevensolar
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Photovoltaik Filterhalle WW Tegel
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wirtschaftliche und technische Daten

Leistung 192,27 kWp

Kosten 805.000 €
spez. 4182,82 €/kWp netto

Rendite vor Steuer 6,55%

Stromgestehungskosten 38,80 ct/kWh

EEG Vergütungssatz 44,59 ct/kWh

Energiemenge 177.588 kWh/a 
spez. 920 kWh/kwp a 

CO2 Einsparungen 157.080 kg/a

Modulfläche 1909 m² (Dachfläche 5120 m²)
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Kabellänge 8  km setzen sich zusammen aus: 

6  mm² DC Stringkoppelleitung

50 mm² und 240 mm² NAYY-J AC Leitung

Rasenkantensteine 6600 Stk.  30 kg/Stk.

Ballastierung von 240 kg/m² auf den Nebenträgern

Aluminiumwannen 1768 m

Modultyp 2652 Stk. CdTe Dünnschicht 

von FirstSolar η = 10,1%

Wechselrichter 22 Stk. SMA SMC 8000TL Multistring

2 Stk.   SMA SB 5000TL HC Multistring

Sekuranten 82 Stk.

technische Daten
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die Bauabschnitte

1. Einbau des Sicherungssystem der mobilen Absturzsicherung

2. Bau der Unterkonstruktion mit Aluminiumwannen

3. Montage der Module

4. Legung der Stringkoppelleitung

5. Installation der Wechselrichter

6. Legung der AC Strang und Hauptleitung zum EVU Übergabepunkt

7. Installation des technischen Controllingsystems 

(WEB – Sensor - Box mit Internetanschluss)

8. Anschluss an das Vattenfallstromnetz und Inbetriebnahme

9. offizielle Inbetriebnahme am 18.06.2008 durch

Harald Wolf Wirtschaftsenator Senator , Hrn. Dr. Scheer Präsident

Eurosolar und Hrn. Simon Vorstandsvorsitzender BWB
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25.03.2008 Baubeginn: 1. Einbau des Sicherungssystem
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2. Bau der Unterkonstruktion mit Aluminiumwannen
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3. Montage der Module
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4. Legung der Stringkoppelleitung
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5. Installation der Wechselrichter
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6. Legung der AC Strang und Hauptleitung zum EVU 

Übergabepunkt
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7. Installation des technischen Controllingsystems (WEB-

Sensor-Box mit Internetanschluss)
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8. Anschluss an das Vattenfallstromnetz und Probebetrieb 

seit dem 20.05.2008
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9. offizielle Inbetriebnahme am 18.06.2008 durch

Harald Wolf Wirtschaftsenator Senator Bln., 

Dr. Hermann Scheer Präsident Eurosolar

und Hrn. Simon Vorstandsvorsitzender der BWB
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Beispielanlage Flughafen München
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Beispielanlage BP Wolf Point Solar-Fabrik Colorado  USA
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elektrische Mobilität

Was kosten ca. 100 km mit dem Strom aus der PV-Anlage im Wasserwerk Tegel.
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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